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1. AMAC

Bu talimatla; Miihendislik Fakiiltesinde ve biinyesindeki tiim Akademik ve idari birimlerde,
cevresinde, herhangi bir sekilde ¢ikan yanginin, can ve mal kaybini en aza indirerek sondiiriilmesini
saglayacak yangin Oncesinde ve sirasinda alinacak tedbirlerin ve uyulmasi gereken kurallarin

dokiimante edilmesi amag¢lanmaktadir.

2. KAPSAM
Bu talimat; Miihendislik Fakiiltesi biinyesindeki tiim birimleri/boliimleri kapsar.
3. TANIMLAR

Bu talimat kapsaminda; tanimlanmasina ihtiya¢ duyulan herhangi bir terim bulunmamaktadir.

4. SORUMLULULAR
4.1. Fakiilte Sekreteri
4.2. Boliim Bagkanlari

4.3. Guivenlik Personelleri

5. UYGULAMA

O0.1. Yangim Karsi Alinan Onlemler

5.1.1. Bina icinde sigara salonu disinda sigara i¢ilmez, izinli yerde ve bina disinda i¢ilen sigaralar

sondiiriiliip sigara tablasina atilir.

5.1.2.Cat1 aralarina elektrik tesisati ¢cekilmez. Buralarda yanicl, parlayici, patlayici
madde bulundurulmaz.

5.1.3.Izinsiz elektrik ocag, sobasi ve pasl ocak kullanilmaz.

5.1.4.Elektrik ve gaz tesisat1 isleri mutlaka ehliyetli kisilere yaptirilir ve bu tesisatin fenni muayenesi
mutlaka yaptirilir.

5.1.5.Yangin sondiirme cihaz ve malzemeleri her an kullanima hazir halde bulundurulur.

5.1.6.Mesai bitiminde biitiin odalar kontrol edilir.

5.1.7.Sigara icilmesi yasak olan yerlere uyari levhalari asilir ve bu yasaga uyulup uyulmadigi
denetlenir.

5.1.8.Biitiin personel yangin ve yangin sondiirme konularinda egitilir.
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5.1.9. Serbest kacgislar1 engellememek i¢in ¢ikislart veya kapilari kilit, slirgli vb. bilesenler

takilmayarak yangin kacis yollar1 kullanilir halde tutulur. (Giivenlik ihtiyaci nedeniyle, yangin ¢ikis

kapilarini i¢ten kolay agilabilecek sekilde siirgii konulabilir.)

5.1.10.Binada mevcut yangin uyari butonlar1 ve sistemi ile duman algilama cihazlar1 ve
sistemi calisir vaziyette bulundurulur.

5.2. Yangin Aninda Yapilan islemler

5.2.1. Telaglanmadan, yangin ¢evreye ve sorumlu kisilere duyurulur. (en yakin alarm butonuna
basarak, ses vb. ile)

5.2.2. En kisa ve dogru olarak adres, yanginin cinsi, (bina, baca, akaryakit, elektrik, motorlu arag
vb.) belirtmek suretiyle itfaiyeye (tel:112) haber verilir.

5.2.3. Kendinizi ve baskalarini riske atmadan yanginin yayilmasin1 Onlemek icin kapi ve pencereler
kapatilir. Yanici maddeler uzaklastirilir. Zemine Ulagsmamis asansor ile acil aydinlatma
haricindeki yerleri besleyen elektrikler kesilir.

5.2.4. itfaiye gelinceye kadar eldeki mevcut arag, gerecten faydalanmak suretiyle yangimn
sondiiriilmeye ¢aligilir.

5.2.5. Gorevlilerden bagkasinin yangin mahalline girmesine engel olunur.

5.2.6. Once canlilar, sonra kiymetli evrak ve malzeme kurtarilir.

5.2.7. Bina yangin sondiirme ekipleri veya sehir itfaiyesi gelince onlarin emrine girilir.

5.2.8. Hasta ve yaralilara acil ilkyardim yapilir.

6. ILGILI DOKUMANLAR
6.1.D1s Kaynakh Dokiimanlar
e Binalarin Yangindan Korunmasi1 Hakkinda Yo6netmelik (MF-TL-??)

6.2.1¢ Kaynakli Dokiimanlar

e Bulunmamaktadir.



